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产品详情

进水压力过高对纯净水设备的影响

由于大自然环境的破坏，水源污染，纯净水设备已成为我们生活中常用设备之一，酒类制
造、各类饮料食品加工、电子等行业都在运用纯净水设备，它利用自身先进反渗透技术过
滤水中的余氯、微生物等细菌杂质，满足各个行业的用水需求。为了保证纯净水设备出水
质量，跟进水水压、温度等有很大的关系，我们常见的是进水压力过高对纯净水设备的影
响。纯净水设备的进水压力本身并不会影响盐透过量，但是进水压力升高使驱动反渗透的
净压力升高，产水量加大，同时盐透过量几乎不变，增加的产水量稀释了透过膜的盐分，
降低了透盐率，提高脱盐率。当纯净水设备进水压力超过一定值时，由于过高的回收率，
加大浓差极化，邢台精细化工纯水设备，又会导致盐透过量增加，抵消增加的产水量，使
得脱盐率不再增加。影响纯净水设备运行的因素还有很多，所以用户在使用纯净水设备时
需要时刻注意，发现数值有偏差要及时纠正。

大型纯净水设备的缺点是什么?

大型纯净水设备的缺点是什么？大型纯水设备会因长期使用而缩短其使用寿命。我们必须
定期清洁和维护它，以使设备更长时间工作。
那么使用大型纯净水设备有什么缺点？如何解决问题？我们来告诉你。
1。水充满后机器反复跳跃：发生此类故障时，系统必须有泄漏压力。 造成这种现象的原
因可能是原始水压不足，精细化工纯水设备，或者止回阀可能出现泄压故障。 2。当压力



罐满时，天津精细化工纯水设备，纯水不会流出：此时，应检查压力罐球阀是否损坏或压
力桶是否有泄漏压力故障，如果后部活性炭被堵塞，可能会发生故障。
3。废水和纯水严重不平衡：在这种情况下，首先检查冲洗电磁阀是否有故障和损坏。
第二个是查看废水比例仪，沧州精细化工纯水设备，它过于导电或堵塞而导致故障。
更后，排除反渗透膜的过滤速度是否因堵塞而严重下降的问题。

纯净水设备在使用过程中常见问题有哪些?1、运行中出现漏水，主要是因为水路中存在着
漏水点。解决办法：针对这个故障检查该设备的水路，查找漏水点;若不易查找，可用干
燥的面巾纸检测。2、关于噪音问题，如果在生产过程中出现噪音分贝高，主要是因为设
备摆放的不稳固;我们可以通过调试机械的位置来校正。还有一个原因就是压缩机运行状
态不正常;原水不正常，因为没有供水塔供水，使水中产生气体;原水管路断水，造成加压
泵空转，致使水处理设备产生高分贝的噪音。解决办法：针对这个故障定期的修复或更换
原水管;选择问对比较稳固的环境来摆放水处理设备;要经常维护压缩机，做到压缩机的正
确保养;供水时安装供水塔，防止水中大量气体产生。

邢台精细化工纯水设备-子润净化工程公司-精细化工纯水设备由天津子润净化工程股份有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。天津子润净化工程股份有限公司（www.tjzirun.com）致力成为与您共赢、共生、
共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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