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对于大跨距电缆桥架的解答

现如今电缆桥架多种多样，桥架，而大跨距电缆桥架是什么，相信很多人想要知道。今天宣城瑾晨电力
帮大家解答一下，什么是大跨距电缆桥架，大跨距电缆桥架可以独立架设，也可以附设在各种建筑物和
管廊支架上，具有结构简单、造型美观、配置简洁和维修方便等特点。那么大跨距电缆桥架可以应用在
哪些方面呢？

大跨距电缆桥架是一种较一般电缆桥架的支撑跨度大，且由于结构上设计精巧，因而又比一般电缆桥架
具有承载能力大等特点的桥架，槽式桥架，所以它不仅适用于炼油、化工、纺织、机械、冶金、电力、
电视、广播等工矿企事业的室内外电缆架空的敷设，也可作为地下的工事，大跨距电缆桥架是由大跨距
的梯级、托盘、槽式、重载荷梯架、直角三通、多节三通、直角四通，以及相应型号的连接件，盖板和
支柱组成的。和普通的电缆桥架差不多。

大跨距电缆桥架表面处理也可以分为塑料喷塑、镀锌，或烤漆等处理。在腐蚀性环境中，可选用经过塑
料喷涂处理的桥架，在一般大气防腐环境中可选用镀锌处理的桥架。

现在大家是不是对大跨距电缆桥架有所了解了呢？

什么会导致电缆桥架老化？

现在在我们的生产生活中，电缆桥架发挥着越来越大的作用。那么，防火桥架，我们日常应该怎样避免
电缆桥架出现老化呢？

个方面就是，适用场地的温度和湿度。假如电缆桥架是长而高温的环境，电缆桥架出现破损，就会有老
化出现意外的风险。



第二个是索桥长时间超载，长时间高负荷会加快电缆绝缘老化，乃至击穿电缆桥架，这也是需要注意的
。

然后是化学和电的车解腐，当电缆埋在酸性或碱性环境中时，电缆外皮会下降绝缘性，老化，乃至因长
时间腐蚀而决裂。

4、机械损害：因为电缆敷设施工违规或埋在地下的电缆土建施工时会损坏电缆，长电缆或许会构成机械
损坏损坏部位，导致毛病。 

许多朋友对如何选择电缆桥架，选择怎样的规格和材质，以及对电缆桥架截面积该怎样判断都有比较多
的疑问，那么瑾晨电气设备有限公司今天就用一个实例来带大家感受一下！

例：某企业为充分利用车库资源，服务社会，在地下一层新建电动汽车充电站工程，新建60kW充电桩8
台，8根充电桩电源电缆沿同一路径敷设，电缆型号为ZC-YJY-0.6/1-4×240+1×120mm2，外径为68mm，
控制电缆KVVP-0.45/0.75-4×1.5mm220根，桥架厂，外径为15mm。因路径受限，要求电力电缆及控制电
缆沿同一桥架无间隙敷设。结合以上知识点，对电缆桥架进行选型。

①电缆桥架形式的选择：宜选用瑾晨电气设备有限公司的电缆梯架，设置实体盖板，并设置金属隔板将
电力电缆与控制电缆隔开。

②电缆桥架材质的选择;宜选用瑾晨电气设备有限公司的钢制电缆桥架。

③电缆桥架规格：电缆桥架宽度：D≥68×8+20×15=844mm

电缆桥架截面积选择：S≥20×π×7.52/0.5+8×342×π/0.4=79661.8mm2

因此桥架规格选择900×150

④接地、封堵等应遵照规定执行。

通过上面的例子，相信大家对如何选择电缆桥架已经有了一个感悟！

桥架-宣城瑾晨电气槽式桥架-槽式桥架由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电气设备有限
公司（www.ahjcdq.com）是安徽 宣城 ,输电设备及材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑾晨电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑾
晨电气更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

