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联系电话  18171757097

产品详情

格力空调维修格力空调维修

格力空调关机后，室内风机慢慢转动，开机后发出剌耳噪声。

原因分析：根据用户反映及现象分析，初步判断为室内电机供电故障，检查室内风机供电电压，关机状
态下电机上有100V电压，格力空调维修，关机后室内电机仍缓慢连续运行，室内电机发热使塑料的电机
架遇热变形，塑封电机位置偏移，草铺格力空调维修加雪种，这样则导致贯流风叶要与底盘相碰，发出
难听的噪音，而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。

解决措施：换主控板。

经验总结：分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的，当电源电压较低或波动较大时，会造成可控
硅单相击穿，停机时室内风机仍有电压，电机仍会慢转，由于可控硅为单相击穿，翠竹格力空调维修加
雪种，电机供电电源非正弦波形，电机运转不平稳，噪音较大。

?格力空调维修和检查方法

在制冷工况下冷量不足

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码：

E1     1、冷凝器前有障碍物

     2、控制回路巽常



     3、室外环境温度高于43度时开始制冷

     4、高压管压力过大使高压开关动作

E2    1、室内风机不转或风口堵住

      2、室内环境温度低于18度

      3、管温感温头折断

      4、管温感温头插头没插好

      5、控制回路巽常

      6、电容C7漏电

柜机、挂机、分体式、风管机、中央空调等家用、商用空调维修，加雪种（加氟/加液），清洗，安装，
移机等空调不启动、不制冷(热)、内机漏水、排水管坏、外机漏水、开不起机、外机不启动、自动关机
、跳闸、噪音大、遥控不了等。

  

空调压缩机不启动的常见原因

1、一般情况空调是由于长期的在氟立昂不足下运转造成。解决方法：为空调补充氟利昂。

2、安装时系统内空气没有排干净，东门格力空调维修加雪种，时有冰堵现象，压缩机负荷加大。压缩机
负荷加大造成压缩机温度，冷冻机油在高温下长时间会变质，起不到润滑和降温作用，促使压缩机温度
进一步升高，线圈因高温绝缘降低，造成压缩机损坏。解决方法：在安装的时候就严把质量关

3、电源未接好或没电，电源导线插座接触不良，或者电源导线线径细或老化，电源电压低。解决方法：
检查电源导线是否老化

4、空调功能锁定保护。 解决方法：参照说明。

5、电气线故障，解决方法：检查并修理，压差继电器断开，高压断电器断开，将压差继电器复位按钮揿
下等待压力变化能将接点闭合或重新调整断开压力。

格力空调维修-罗湖天花机空调维修安装-东门格力空调维修加雪种由深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司提
供。深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司（www.sz-ktwx.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及
业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人
员对话，愿我们今后的合作愉快！
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