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产品详情

如何进行电缆桥架的专业性搭设

瑾晨电缆桥架厂家为大家讲解如何进行电缆桥架的专业性搭设：

各层电缆桥架排列安装电压等级自大到小，自下而上排列，防火电缆桥架，这种排列方式不仅可以减少
对电缆桥架中自控专业电缆的电磁干扰，而且有利于冷却电缆桥架中的电力电缆，便于电气专业大截面
电缆的敷设。

低压动力电缆主要包括电气室变压器二次侧低压电缆、MCC柜低压配电电缆，可以分成两部分考虑，一
部分是电缆桥架电气室内部连线，主要包括变压器二次侧低压电缆，另一部分是电缆桥架电气室至外部
的外部配电线路，主要包括MCC柜低压配电电缆。综合局维及自维电缆，确定电缆桥架电缆敷设线路，
根据电缆数量，确定电缆桥架的截面积，电缆桥架批发，电力电缆按截面利用率不超过40%计算。

（1）考虑各层电缆桥架层间距。

（2）考虑电缆桥架上层及下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离，江苏电缆桥架，要求。

（3）考虑电缆桥架与各种管道的净距。

（4）需和其它相关专业进行会审图纸，避免电缆桥架的布置与其它专业干涉，比如：消防水管道、电气
室通风管道等。 

槽式电缆桥架的特点是什么？

谨晨电缆桥架为大家介绍槽式电缆桥架的特点：

槽式电缆桥架是利用一整张的钢板按照一定的规格进行切割制成的。



槽式电缆桥架是一种具有一定高度和封闭性的槽式部件。

正是因为有一定的封闭性，这才使得槽式电缆桥架可以用于那些全封闭类型的电缆。

其次，电缆桥架厂，槽式电缆桥架的铺设可能会遇到些具有腐蚀性的环境，这就要求我们在选择电缆桥
架的时候，要选择那些由耐腐蚀材料制成的电缆桥架，只有这样才能保证它可以较为长久的在这种环境
中生存。

蕞后，关于电缆桥架的铺设，一定要严格按照相关标准进行施工，确保安装的正确性和牢固性。 

瑾晨电缆桥架厂家为大家介绍电缆桥架变形后应该如何修理:

电缆桥架变形后常用的有两种修理方法，预应力法和火焰矫正法。

（1 ）预应力法。

在电缆桥架主梁下面安装一套张拉装置，利用拉筋的拉力使电缆桥架的主梁产生上拱。这样在电缆桥架
的主梁下盖板产生压应力，上盖板产生拉应力，这种应力与外载荷造成的应力相反，抵消了部分的工作
应力，电缆桥架主梁的受力状况有所改善。所以预应力法有强化电缆桥架主梁和矫正下挠的目的。这种
方法简单易行，上拱量容易控制。其缺点是有局限性，对较复杂的电缆桥架变形不易矫正。

（2 ）火焰矫正法。

火焰矫正法就是对电缆桥架某些部位进行加热，受热部位膨胀，但其受到邻近未加热部位的限制，不能
自由膨胀，因此，加热部位就被压缩。冷却后，又产生收缩。加热部位在冷却过程中，拉动周围金属相
互靠近，产生收缩力，相当于在电缆桥架主梁中性层下面作用一个偏心力矩，使电缆桥架主梁恢复上拱
，达到矫正结构变形的目的。火焰矫正法的灵活性强，可以矫正电缆桥架结构的各种复杂变形。 

电缆桥架厂-瑾晨电气(在线咨询)-江苏电缆桥架由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电气设
备有限公司（www.ahjcdq.com）是从事“桥架,电缆桥架,防火桥架,钢制槽式桥架”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。
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