
西双版纳制冷设备 制冷设备价格 春威科技

产品名称 西双版纳制冷设备 制冷设备价格 春威科技

公司名称 昆明春威科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝工业园区64
3号厂房

联系电话 13908809909 13908809909

产品详情

吸气温度过低——主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。 

(1)制冷剂充注量太多：占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力，进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中
液体不能完全气化，使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样，西双版纳制冷设备，回气管道的温度
下降，但蒸发温度因压力未下降而未变化，制冷设备公司，过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善
。 

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：
水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电
洽谈合作。 

排气温度不正常——影响因素：绝热指数、压缩比、吸气温度。

压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)
及吸气温度有关。吸气温度越高，压缩比越大，排气温度就越高，反之亦然。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：
水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电



洽谈合作。

膨胀阀开启度过大：由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小，或者感温元件未用绝热材料包扎及
其包扎位置错误等，致使感温元件所测温度不准确，接近环境温度，使膨胀阀动作的开启度增大，导致
供液量过多。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：
水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电
洽谈合作。

西双版纳制冷设备-制冷设备价格-春威科技(推荐商家)由昆明春威科技有限公司提供。昆明春威科技有限
公司（www.tz1288.com）在商业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，春威科技一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闵总。
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