
维修冯哈伯伺服电机专业的重要性│Faulhaber驱动器维修

产品名称 维修冯哈伯伺服电机专业的重要性│Faulhaber驱
动器维修

公司名称 佛山市捷德宝科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺

联系电话 13726603456 13726603456

产品详情

     Faulhaber伺服电机维修人员必须具备一定的工程调试经验伺服电机维修其实与冯哈伯Faulhaber伺
服驱动器的维修是分不开的，客户通常会因为一个故障判断是Faulhaber伺服电机坏了，更多的时候会联
系维修方要求给予判断，这就要求我们不但要具备维修。冯哈伯伺服电机维修是一项比较复杂的工作，
同一个故障问题的出现可能原因是多方面的，这就需要我们进行排查，并且在日常的伺服电机修理工作
中要不断地总结经验，加以归纳总结。

    在面对Faulhaber伺服电机机体温度过高的问题时，维修工一定要认真分析。冯哈伯伺服电机机体温
度过高主要有这几种原因：一是电源的问题，比如电压过高，远远超出了冯哈伯伺服电机的额定电压，
或者电压偏低，导致定子、转子绕组温度偏高，还有就是电压不对称的话也会出现这种状况；二是由于
伺服电机出现了负载的情况。首先找出产生这一问题的原因，然后再对症。针对上述出现的故障原因在
维修的时候就要进行逐一排查，比如如果是电压的问题的话就要使用跟冯哈伯伺服电机额定电压相匹配
的电压电源。而如果是Faulhaber伺服电机负载的话，就要确定是由于冯哈伯伺服电机功率不够大而出现
的负载还是由于其带动的机械负载工作不正常而导致的。
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